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ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG  

PÔLE SOUTIEN OPÉRATIONNEL 

BUREAU ZONAL DE PRÉVENTION 
 

Rue de Blézy, 34 – 6880 Bertrix 

Renseignements administratifs : +32 (0) 61 22 85 88 

Renseignements techniques : +32 (0) 61 22 85 89 

Email : bzp.zslux@gmail.com 

RAPPORT DE PREVENTION 
RELATIF AUX CONDITIONS DE SECURITE CONTRE L’INCENDIE ET LA PANIQUE 

 

DONNÉES ADMINISTRATIVES 

 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION Lieutenant Grégory DAUTUN | g.dautun@zslux.be  - 0471/905.113 

DEMANDEUR 

Courrier / courriel du : 

Référence : 

Agent traitant AC :   

Administration communale de Libramont 

Reçu du BZP le 11/12/2020 

/ 

/ 

ETABLISSEMENT 

Nom : 

Adresse : 

C.P. Localité : 

Visite - Immeuble à appartements –  

"ACP ALBERT DEVEZE"  

Rue des Chasseurs Ardennais, 3A  

6800 Libramont  

Références BZP : Pr20-05102-01-R1-GD-20210112 

BÉNÉFICIAIRE DE LA MISSION 

Titre, Prénom, Nom : 

Adresse : 

CP – Localité : 

ACP ALBERT DEVEZE 

C/o BUREAU ROSSIGNOL srl 

Rue des Corettes, 40 

6880 BERTRIX 

DATES 

examen du dossier : 12/01/2021 

Visite des lieux : 

en présence de : 

12/01/2021 

Julie BOULANGER 

Personne de contact : Julie BOULANGER - 0471/97.04.98 - julie@bureau-rossignol.be 

Capacité : / 

PLANS 

Identification : / 

Date : / 

nombre de feuilles : / 

Réf. cadastrales : / 

Nombre de pages du rapport : 2 

Transmis à : - Madame la Bourgmestre de Libramont 

Rapport(s) précédent(s) : / 

 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

 
Les mesures prescrites dans le présent rapport visent prioritairement à prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie, à assurer 

la sécurité des personnes, à doter l’établissement des premiers moyens d’extinction, à contrôler le niveau de sécurité des installations génératrices 

éventuelles d’incendie et à faciliter de façon préventive l’intervention des services de secours. Elles ont été établies sur base des normes belges ou à 

défaut étrangères, règlements, codes de bonnes pratiques et/ou expérience personnelle en la matière. Lorsqu’il est fait référence à une norme ou une 

spécification technique dans la réglementation ou dans notre rapport, l’application de ces textes devient contraignante. Ces prescriptions sont seulement 

destinées à apporter des précisions dans le cadre d’applications particulières à la réglementation spécifique en vigueur. Seul le texte intégral de cette 

réglementation et des éventuelles dérogations accordées par l’autorité compétente suivant la procédure réglementaire, servira de base à l’élaboration du 

projet par le maître d’œuvre et à la réception de l’ouvrage. En aucun cas, il ne pourra être argué de la relative imprécision des clauses du présent rapport. 
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En l’absence de réglementation spécifique, le présent rapport constitue l’ensemble des mesures minimales à prendre pour apporter un niveau de sécurité 

satisfaisant au regard de notre expérience et de nos connaissances au moment de l’étude du dossier.  

 

Seuls sont valides et applicables les méthodes, matériaux, systèmes constructifs et installations ou équipements techniques disposant de tous les 

agréments délivrés par les instances compétentes ou par des organismes agréés, certifiés ou accrédités dans les domaines concernés. Les membres du 

service d’incendie ne sont pas habilités à délivrer de tels agréments. 

 

Pour les travaux qui ne font pas l’objet d’une réception par un organisme de contrôle indépendant, la vérification de la bonne exécution des travaux sera 

réalisée par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de suivi de chantier. La conformité de l’exécution de ces travaux aux agréments, normes et 

règlements sera attestée par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission ou, à défaut, par un technicien compétent dans la discipline concernée. 

 

RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES ET/OU CONSULTÉES POUR BASE DE RÉFÉRENCE 

 

 Article 135 de la nouvelle loi communale.  

 Code de bonne pratique et expérience professionnelle du préventionniste 

 Règlement Général des Installations électriques (RGIE). 

 Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975 concernant les ressources en eau d’extinction.  

 A.G.W. du 21.10.2004 relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements.  

 Règlement zonal de prévention contre l’incendie applicable aux bâtiments existants qui ne relèvent pas des normes de 

base, contenant au moins un logement et un établissement accessible au public et à ceux comprenant aux moins deux 

logements. 

 Norme NBN B 61-001 + A1 : 1996 relative aux chaufferies dont les chaudières ont une puissance supérieure à 70 kW. 

 Norme NBN B 61-002 relative aux chaufferies dont les chaudières ont une puissance comprise entre 30 et 70 kW. 

 NBN D 51-006 : Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue 

avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar - Installations intérieures, placement et mise en service des 

appareils d'utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité. 

 Les normes NBN D 51-001, NBN D 51-003 et NBN D 51-004 relatives aux installations alimentées en gaz combustible 

plus léger que l'air. 

 

ANALYSE | RAPPORT |AVIS DE LA ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG 

 

Madame la Bourgmestre, 
 
Suite à votre demande d’avis relative à la sécurité incendie du dossier repris dans les données administratives, Je vous 
informe avoir effectué ce 12/01/2021 une visite de contrôle en présence de Mme Julie BOULANGER (syndic – bureau 
Rossignol) 
 
En l’état, le Bureau Zonal de Prévention remet un avis favorable. 
 
 
Je vous prie de croire, Madame la Bourgmestre, en l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

 

Fait à Neufchâteau, le 12/01/2021 
         Vu pour accord, 

         Par délégation, 

 
Lieutenant Grégory DAUTUN,     

Officier technicien en prévention 


